Перечень документов, необходимых для передачи сетей наружного освещения в оперативное управление СПб ГБУ «Ленсвет»

1. Рабочий проект;
2. Исполнительная документация (в бумажном и в электронном варианте);
3. Технический отчет об измерениях и испытаниях электроустановки, выполненный специализированной электролабораторией;
4. Оригинал. Акт об осуществлении технологического присоединения, оформленный сетевой организацией;
5. Оригинал. Акт допуска приборов учёта, оформленный сетевой организацией;
6. [bookmark: _Hlk193964223]Письмо-согласие в сетевую организацию от организации, заключившей договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации, о переоформлении Акта об осуществлении технологического присоединения на имя СПб ГБУ «Ленсвет»;
7. Документ (письмо, акт), согласованный сетевой организацией и подтверждающий подключение питающей кабельной линии 0,4 кВ, идущей от пункта питания, к системе учета, установленной сетевой организацией в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 
8. Оригинал. Паспорта на вновь установленные приборы учёта электроэнергии с отметкой о действующей поверке;
9. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14);
10. Контрольно-исполнительная съёмка (с оригинальным штампом геолого-геодезической службы КГА);
11. Договор об оказании услуг по осуществлению технического надзора; 
12. Акт о приеме-передаче объекта нефинансовых активов (оригинал в 4-х экземплярах);
13. Исполнительная схема в бумажном варианте (оригинал в 4-х экземплярах); 
14. Исполнительная схема в электронном виде в формате .mid  / .mif. 










